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1 8
排風機室のスレート外壁の破損の状況に関連して、県
民理解の観点からも排気の系統図を資料に追加した
ほうが良い。

寺井委員
排気系統図は冷却塔倒壊事象と直接的な因果関係が
ないことから掲載していなかったが、適切な理解の観
点から系統図を掲載する。

8ページに「換気設備の概略図」を追加した。

2
35、参考
1-9

UCL冷却塔への対応状況に関連して、県民理解の観
点からも冷却系統図を資料に追加したほうが良い。

寺井委員
UCLの冷却系統図は二次冷却系統冷却塔倒壊事象と
直接的な因果関係がないことから掲載していなかった
が、適切な理解の観点から系統図を掲載する。

参考1として「UCL系統の概略図」と概要等を参考-1と
して追加した。また、3ページの鳥瞰図に「UCL系統冷
却塔」の位置を明示するために囲みと名称を追加し
た。
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